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长沙市口腔医院友谊路院防排烟系统改造采购需求
友谊路院综合楼防排烟系统排烟量达不到消防规范要求，存在安全隐患，需要进行维修改造，具体情况如下：
一、综合楼1-9楼东西内走道排烟口的排烟量达不到消防规范要求，中间楼梯间防烟前室送风口风速达不到消防规范要求，其中6楼以下的走道排烟口基本上没有排烟功能。
二、地下车库负2层的2个防火分区共3套排烟系统的排烟口排烟量达不到消防规范要求，末端排烟口基本上没有排烟功能。
针对综合楼的防排烟系统不符合消防规范要求需要进行维修改造，进行采购申请。维修改造方案如下：
一、1-9层走道排烟系统和防烟前室送风系统功能上达不到规范要求，在屋顶原有的东西两头排烟风机基础上增加2套大于或等于4KW的风机及控制系统；中间楼梯间顶上的送风机基础上增加1套大于或等于4KW风机及控制系统.
二、地下车库负2层原有排烟系统上原有的3套排烟系统各增加1套大于或等于7.5KW风机及控制系统，共计3套排烟系统。


